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Resumo Com este trabalho procurou-se avaliar o funcionamento global da ETAR
do Fundão, recentemente construída, de forma a verificar a sua eficiência
em termos de remoção de carga orgânica. O tratamento dos dados
obtidos permitiu verificar que a água afluente, pelas suas características
pode ser classificada como uma água residual tipicamente doméstica,
embora apresentando uma carga orgânica elevada. Após o tratamento, os
resultados evidenciaram que a ETAR em estudo apresenta percentagens
elevadas de...
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